
 

Página 1 de 15 

 

 
RAQUEL ANTÓN ABARQUERO, SECRETARIA DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
FUERTEVENTURA 

 

C E R T I F I C A: 

Que por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 12/11/2025, ha sido adoptado el siguiente acuerdo: 
 
4. EXPEDIENTE 2020/2588 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO EN LA ESTACIÓN 

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR), SITUADA EN “MONTAÑA BLANCA” 
(DISEMINADO “LLANOS DEL DINERO”), T.M. DE ANTIGUA, DE LIXIVIADOS 
PROCEDENTES DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA, UBICADO EN “LLANOS DE 
LEZQUE” (LLANOS PELADOS), T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO. 

 
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Gerencia, relativa al punto del 
orden del día, y que dice: 
 

<<Resultando que, mediante escrito con registro de entrada núm. 2022012966 de fecha 22 
de abril de 2022, don Felipe Eugenio García González, actuando en nombre y representación de la 
entidad mercantil “Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L.” (EMAASL), solicita de este Consejo 
Insular de Aguas de Fuerteventura (CIAF) la preceptiva autorización para la recogida y 
tratamiento de lixiviados procedentes del Complejo Ambiental de Zurita (CAZ) en la EDAR 
“Montaña Blanca”, exponiendo la disponibilidad para afrontar las obras, actuaciones y acciones 
que fueran necesarias en dicha planta de producción industrial de agua, adjuntando al efecto 
valores paramétricos estimados de los lixiviados a recibir, relativos en esencia a los resultados 
analíticos realizados a muestras tomadas en depósito de lixiviados (drenaje por gravedad) de las 
celdas de vertidos nº 2 y nº 3.    

 
Como complemento de precitada solicitud de tratamiento de lixiviados procedentes del CAZ 

en dicha EDAR, don Felipe Eugenio García González, en nombre y representación de EMAASL, 
mediante escrito con registro de entrada núm. 2022027823 de fecha 2 de agosto de 2022 (ORVE 
registro núm. REGAGE22e00033558782, de 2 de agosto de 2022), adjunta el documento técnico 
identificado como “Viabilidad técnica para el aporte de lixiviados de vertedero en la EDAR 
Montaña Blanca (EMAA)”, de julio de 2022, suscrito por don Marcos Gil Lodos, técnico de Aguas 
de Telde Gestión Integral del Servicio, S.A., en el que se caracterizan los lixiviados a tratar 
(muestreos en celdas de vertido nº 2 y nº 3), se analiza la calidad de las aguas residuales de 
aporte a la EDAR y condiciones de contorno, se exponen los resultados esperados en el 
efluente respecto a la reutilización y las conclusiones en relación a la influencia del aporte de 
dichos lixiviados sobre la operatividad de la planta, tanto en la línea de agua (pretratamiento, 
tratamiento biológico) como línea de fangos (composición), y se fijan recomendaciones.     

 
Resultando que, al referido informe de viabilidad técnica se adjunta copia de la solicitud 

cursada por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, a través del Sr. consejero Insular delegado 
de Residuos y Gestión Medio Ambiental, don Pedro Martínez Cabrera, a la EMAASL, mediante 
oficio con registro de salida núm. 2022014676 de fecha 27 de junio de 2022 (referencia 
2022/00012203K), interesando la admisión en la EDAR de los lixiviados generados en el CAZ 
(no peligrosos, según caracterización de 2013), estimándose una producción aproximada de 300 
m3/mes, principalmente en la celda nº 3, principalmente por la recepción en vertedero de lodos de 
EDAR`s que operan en isla con elevada humedad y alta carga orgánica. Dicha solicitud se cursa 
además atendiendo a lo previsto en el apartado 7.1.3 “Condiciones técnicas de funcionamiento” de 
la Autorización Ambiental Integrada del complejo ambiental, según el cual ”6.- Los lixiviados 
generados en la instalación y caracterizados como no peligroso, excepto los generados en la 
antigua celda de vertido existente, serán tratados en la planta de tratamiento de lixiviados del mismo 
complejo ambiental. En caso de sobrepasar la capacidad de tratamiento de dicha planta, podrán ser 
trasladados, mediante camiones cisternas, a estaciones de depuración de aguas residuales, 
siempre que sean admisibles en las mismas. En caso contrario, deberán tratarse mediante gestor 
autorizado”.   
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Resultando que, de acuerdo con el documento técnico de viabilidad aportado, para 
garantizar un control de la operatividad de la EDAR sin comprometer su correcto 
funcionamiento con la aportación del caudal adicional de lixiviados del CAZ (75 m3/semana), 
procedentes de las celdas nº 2 y nº 3, recogidos en depósitos de hormigón armado, dotados de 
aliviadero de gases y con capacidad máxima unitaria de 60 m3, que presentan unos valores 
(muestreos de fecha 25 de noviembre de 2021) para parámetros DBO5 de 4.800 - 5.600 mg O2/l, 
DQO de 8.320 - 11.150 mg O2/l, COT de 1.667 – 3124 mg/l, C.E. in situ de 42.500 – 49.200 µS/cm, 
entre otros parámetros analizados (fenoles, cloruros, fluoruros, sulfatos, hierro, manganeso, cobre, 
zinc, cromo, cadmio, arsénico, nitratos, mercurio, níquel, plomo, aluminio, TPH aceite mineral, etc.), 
y S.S en torno a 300 mg/l (muestras tomadas en fecha 28 de junio de 2022), se proponen 
básicamente las siguientes condiciones de contorno en la EDAR, que deben cumplirse para 
que los cálculos realizados (Q=2.000 m3/d) sean susceptibles de cumplirse:      

 
• Teniendo en cuenta el volumen útil del depósito homogeneizador o laminador (V=1.000 
m3), se propone habilitar la descarga del total del volumen de lixiviados en el depósito 
subterráneo situado en la EDAR, de capacidad 30 m3, cuando el depósito laminador se 
encuentre al menos al 30% de su capacidad (300 m3) se considera una descarga de 15 m3 
al día, de forma que se vaya aportando el lixiviado paulatinamente al depósito laminador 
durante la semana. 
 
Como conclusiones, se realiza principalmente las siguientes atenciones:  
 
• Pretratamiento: En tanto que no es de esperar variaciones significativas ni en caudal, ni 
en S.S. respecto a la situación actual, la incorporación de los lixiviados no debería afectar al 
pretratamiento. 
• Tratamiento biológico: 
-  En tanto en cuanto es un ecosistema dinámico, los picos de carga o conductividad 
modifican las condiciones ambientales, lo que puede provocar desequilibrios que afecten a 
las características del fango (decantabilidad, etc.) y calidad de agua de salida. 
-  Estos desequilibrios no pueden cuantificarse debido al dinamismo intrínseco del sistema, 
pero si es un riesgo que queda minimizado al aportar los lixiviados de forma paulatina desde 
el depósito subterráneo. 
• Línea de Fangos: En principio, tanto la purga de fangos como el espesamiento y la 
deshidratación deberían poder absorber el incremento derivado del aporte de los lixiviados, 
no obstante, deberá incrementarse el número de horas de funcionamiento dedicadas al 
secado de fangos. 
• Reutilización: Se producirán picos de incremento de conductividad en agua producto 
que podrían afectar al uso del agua regenerada, minimizado también por la aportación 
paulatina desde el depósito subterráneo. 
• Composición de los fangos a vertedero: La presencia significativa de algunos metales 
derivará en un incremento de la concentración de estos en el fango. Tomando como 
referencia los valores limite recogidos en el informe de caracterización estos se podrían 
superar para el Cromo y Níquel. Se debería vigilar ya que si el contenido real de los 
lixiviados en metales pesados fuera superior al de las analíticas disponibles se podría 
generar un incumplimiento legal. 
 
Resultando que, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del CIAF, en 

Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de julio de 2020, se resolvió autorizar a la entidad 
mercantil “Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L.” la ampliación del plazo de explotación de 
dicho centro de producción industrial de agua, cuya capacidad nominal de tratamiento se fija 
en 3.000 m3/día (caudal medio: 125 m3/h; caudal punta: 375 m3/h) de agua residual urbana, con 
destino de la totalidad del efluente a la reutilización con calidad adecuada al uso que se le 
asigne, por un plazo de QUINCE (15) AÑOS, contado a partir del día siguiente a la notificación de la 
presente resolución (notificada mediante oficio con R.S. núm. 2020012406, de fecha 17 de agosto 
de 2020, y recepción efectiva con fecha 18 de agosto de 2020), bajo el condicionado establecido en 
la parte dispositiva de dicha resolución, en la que se incluyen, entre otras condiciones, las 
siguientes: 

 
“(…) 
 
3ª.- Las obras e instalaciones hidráulicas (EDAR) autorizadas son las definidas en la 

documentación técnica que sirve de base al expediente, constituida, en esencia, por los proyectos 
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identificados como “Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanizaciones del Castillo y Nuevo 
Horizonte, en Montaña Blanca, Término Municipal de Antigua (Fuerteventura)”, de diciembre de 
1998, y “Modificado del proyecto de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
Urbanizaciones del Castillo y Nuevo Horizonte, en Montaña Blanca, Término Municipal de Antigua 
(Fuerteventura)”, de marzo 2001, suscritos por el Ingeniero Técnico Industrial don Guillermo Franquis de 
León (Colegiado nº 1574), con visados nº 990099 de 11 de enero de 1999 y nº 012871 de 7 de junio de 
2001 (C.O.I.T.I. Las Palmas), respectivamente, y proyecto denominado “Secado solar de los fangos de 
la EDAR de El Castillo y Costa de Antigua”, suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
don Lluís Viver Pi-Suñer (Colegiado nº 8288), con visado nº 24258 de 13 de junio de 2006, además de la 
memoria valorada identificada como “Anejo único: Estado actual EDAR Montaña Blanca”, de junio de 
2016, suscrita por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas doña Gema Azpeitia Soto, debiendo disponerse 
de toda la instrumentación de medida y control requerida para asegurar el correcto funcionamiento de 
la EDAR, que permita medir caudales, oxígeno disuelto en el reactor biológico, niveles de lámina de agua 
en unidades de proceso, etc., para actuar sobre bombeos, aireación, recirculación de lodos, etc.  

 
(…) 
 
6ª.- Las aguas depuradas/regeneradas deben cumplir los criterios de calidad según usos 

establecidos en el Anexo I.A del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 
Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas (Uso Urbano: Calidad 1.2 Servicios), 
debiendo cumplir los valores máximos admisibles (VMA), y siempre atendiendo al informe vinculante 
evacuado por la autoridad sanitaria al respecto. En cualquier caso, se deberá cumplir con lo dispuesto 
en el Decreto 174/1994, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la 
Protección del Dominio Público Hidráulico, y en particular se deberá garantizar que el efluente no supere 
los valores límites admisibles contenidos en su Anexo III, y que se recogen a continuación:   

 
DBO5 (demanda biológica de oxígeno) Menor de 30 mg/l. 
Materias sedimentables Menor de 0,5 mg/l. 
Sólidos en suspensión, SS. Menor de 30 mg/l. 
DQO (demanda química de oxígeno) Menor de 160 mg/l. 
E. Coli. Menor de 1000 colonias/100 ml. 
 
Se deberá cumplir con la frecuencia mínima de muestreo y análisis de cada parámetro fijado 

en el Anexo I.B del precitado R.D. 1620/2007. En cualquier caso, se deberá presentar análisis mensual 
físico-químico y microbiológico del afluente y efluente, que deberá contener como mínimo los siguientes 
parámetros: afluente (CE, pH, DBO5, DQO, SS, amoníaco, nitratos, nitritos, etc.), efluente (CE, pH, SS, 
turbidez, DBO5, DQO, sólidos sedimentables, coliformes fecales E. Coli, Nematodos Intestinales 
(Ancylostoma, Trichuris y Ascaris), Legionella spp, salinidad, alcalinidad, carbonatos, bicarbonatos, 
cloruros, sulfatos, amoníaco, nitratos, nitritos, fosfatos, calcio, magnesio, potasio, sodio, NT, PT, etc.). 
Asimismo, se deberá comunicar mensualmente el volumen del agua depurada/regenerada. 

 
7ª.- En cuanto a los fangos generados en la EDAR objeto de resolución, y previo espesamiento, 

deshidratación y secado, deberán evacuarse periódicamente por gestor autorizado, debiendo el titular 
de la presente resolución remitir mensualmente el correspondiente justificante de recogida expedido 
por dicho gestor, que deberá recoger, entre otros datos, fecha de actuación, cantidad de lodos retirados y 
destino final de los mismos, cumpliéndose en todo caso lo dispuesto en el artículo 82 del documento 
normativo del Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura vigente, en 
relación con la obligación de los titulares de instalaciones de depuración de aguas residuales de presentar 
ante este Organismo la información relativa a los lodos generados, y a la Orden AAA/1072/2013, de 7 de 
junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario, que recoge en su anexo I la 
información de la estación depuradora de aguas residuales a remitir.   

 
(…) 
  
11ª.- No podrá utilizarse para un uso distinto a la depuración de las aguas residuales generadas 

en los ámbitos de las aglomeraciones urbanas de Caleta de Fustes (El Castillo) y Costa de Antigua 
(Nuevo Horizonte), T.M. de Antigua.  

 
Dado que se propone la reutilización de todo el efluente como agua de riego, teniendo la 

solicitud cursada por la peticionaria el carácter preferente, según lo previsto en el artículo 3.3 y 3.4 del 
R.D. 1620/2007, se deberá atender a la resolución que recaiga sobre el expediente nº 2019/00038018L 
(Expte. nº 03/14-RAD, formato físico), que se encuentra en trámite en esta Administración hidráulica, 
sirviendo de base el proyecto denominado “Reutilización de aguas depuradas procedentes de la estación 
depuradora de aguas residuales Montaña Blanca”, de mayo de 2014, suscrito por el Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas don Óscar Rodríguez Hernández (Colegiado nº 15.241). (…)” 
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En relación al efluente de dicha EDAR, y por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
del CIAF, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2021, se resolvió autorizar a 
la entidad mercantil “Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L.” la reutilización de las aguas 
regeneradas procedentes de dicha EDAR, así como legalizar la infraestructura hidráulica de 
reutilización ejecutada al efecto (zonas verdes), según resolución obrante en el expediente núm. 
2019/00038018L (Expediente núm. 03/14-RAD, formato físico), bajo el condicionado establecido en 
la parte dispositiva de la misma, en el que se incluyen, entre otras condiciones, las siguientes: 

 
“(…) 
 
2ª.- Las aguas regeneradas objeto de reutilización son las procedentes del sistema terciario o 

Estación Regeneradora de Aguas de la EDAR de “Montaña Blanca”, compuesto por filtración 
(tratamiento terciario/afino) mediante dos (2) filtros de lecho mixto de arena silícea y antracita (9,95 
m3/m2/h), en paralelo, previa cloración (dosificación de hipoclorito sódico) y desinfección mediante 
equipo de radiación ultravioleta (72 lámparas; 10,08 kW) seguido de una cloración (dosificación de 
hipoclorito sódico), estando localizado el punto de entrega del agua depurada  (PEAD) en la zona de 
alimentación a la precitada unidad de cloración previa a la filtración, ubicada aquella en la sala de bombeo 
de la EDAR.   

 
3ª.- El volumen máximo anual de agua regenerada que se autoriza reutilizar es de 601.000 m3, 

siendo el caudal máximo de 22,22 l/s, que corresponde a la capacidad nominal de filtración del terciario. 
Dicho caudal responde a las condiciones de diseño definidas en el documento técnico denominado 
“Modificado del proyecto de construcción de la estación depuradora de aguas residuales “Urbanización 
del Castillo y Nuevo Horizonte” en Montaña Blanca, término municipal de Antigua (Fuerteventura) de 
diciembre de 1998” con nº de visado 012946 del COITILPA, de fecha 11 de junio de 2001, suscrito por D. 
Guillermo Fránquiz de León (colegiado nº 1.574), que sirve de base al expediente nº 01/09-P.DEP. 
(expediente electrónico (2019/00038018L). 

 
4ª.- Los posibles usos permitidos del agua son los recogidos en la siguiente tabla, en la que se 

indican además la distribución de caudales estimada en el proyecto de reutilización que sirve de base al 
expediente y la calidad exigida según el precitado Real Decreto 1620/2007:      

 

Tipos de Usos 
Volumen solicitado 

(m3/d) 
Actividades 

Calidad del agua RD 
1620/2007 

Usos Urbanos           
(Servicios) 

1.647 a) Riego de zonas verdes urbanos 
(parques, campos deportivos y similares). 

1.2 

 
5ª.- Los puntos de entrega del agua regenerada (PEAR) y lugares de riego de zonas verdes 

urbanas son los indicados en el plano nº 6 “Redes de riego”, suscrito por la Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas Dña. Gema Azpeitia Soto, de enero de 2.018, y los indicados en los planos nº 3 “Zonas verdes. 
Costa Antigua”, nº 4 “Zonas verdes. Caleta Fuste playa” y nº 5 “Zonas verdes. Caleta Fuste Montaña”, 
suscritos por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Óscar Rodríguez Fernández (col. 15.241), de 
mayo de 2.014, en los ámbitos de Caleta de Fuste, Costa Antigua y el Polígono Industrial El Matorral en el 
T.M. de Antigua en los que se indican las coordenadas UTM de dichos puntos (5), siendo los más 
representativos los ubicados en los depósitos de almacenamiento y distribución en la zona alta de Caleta 
de Fuste. En caso aumento de la demanda de agua regenerada, se deberá aportar la documentación 
necesaria que permita identificar los nuevos puntos de entrega y lugares de riego, en su caso, lugares 
permitidos que estarán limitados al ámbito del T.M. de Antigua.  

 
En el supuesto de uso por terceros, se deberá solicitar de este Consejo Insular de Aguas la 

preceptiva concesión de reutilización conforme al procedimiento previsto en el artículo 10 del R.D. 
1620/2007.    

 
6ª.- Las aguas regeneradas deben cumplir en el punto de entrega los criterios de calidad 

según los usos establecidos en el Anexo I.A. del R.D. 1620/2007. Con el fin de verificar el correcto 
funcionamiento del sistema de reutilización, los criterios de calidad se considerarán adecuados si el 
control analítico (autocontrol) realizado de acuerdo con lo previsto en el Anexo I.B. cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo I.C., siendo el titular de la autorización de reutilización el 
responsable de la calidad del agua regenerada y de su control, desde el momento en que las aguas 
depuradas entran en el sistema de reutilización hasta el punto de entrega de las aguas regeneradas. 

 
En cualquier caso, cuando el agua regenerada esté destinada a varios usos serán de 

aplicación los valores de calidad más exigentes de los usos previstos. 
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7ª.- El control analítico propuesto en el proyecto de reutilización, que se muestra en la siguiente 
tabla, se adapta a los criterios de calidad requeridos para el uso urbano, calidad 1.2, que contiene 
los valores más exigentes de los usos propuestos en dicho proyecto: 

 

Parámetro de calidad 
Criterio de calidad Control analítico 

Valor máximo 
admisible (VMA) 

Unidad Periodicidad Método 

Nemátodos 
intestinales 

1 huevo/L Quincenal Bailienger 

Escherichia coli 200 UFC/100 mL 2 / Semana Filtración por membrana 

Legionella spp 100 UFC/L Mensual Filtración por membrana 

Sólidos en suspensión 20 mg/L Semanal Gravimetría 

Turbidez 10 UNT 2 / Semana Nefelometría 

 
En cuanto a los métodos o técnicas analíticas que se sugieren ha de tenerse en cuenta lo 

establecido en el Anexo I.C. “Evaluación de la calidad de las aguas regeneradas” sobre el análisis de las 
muestras, debiendo utilizarse como referencia o guía los propuestos por el R.D. 1620/2007. Se podrán 
emplear métodos alternativos siempre que estén validados y den resultados comparables a los obtenidos 
por el de referencia. Los análisis deberán ser realizados en laboratorios de ensayo que dispongan de un 
sistema de control de calidad según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

 
En el caso que el 90 % de los controles analíticos realizados a las muestras durante un trimestre 

no tengan resultados inferiores a los valores máximos admisibles (VMA), o no cumplan con cualquier otro 
de los criterios de conformidad establecidos en el Anexo I.C. del R.D. 1620/2007, habrá de adoptarse 
las oportunas medidas de gestión frente a incumplimientos establecidos en el mismo Anexo. 

 
8ª.- En relación a los usos urbanos previstos en el proyecto (Calidad 1.2: Servicios), hay que 

tener en cuenta otros criterios de calidad además de los expuestos en la condición 7ª, que son los 
siguientes: 

 
a)   El volumen total de agua regenerada destinada al tipo de uso previsto es de 1.647 m3/d.   
b)   Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización ha de cumplirse lo estipulado en 

el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

c)   Los criterios de calidad del agua regenerada especificados en el Anexo I.A. deben 
cumplirse en el momento del uso al que están destinadas, por lo que cualquier 
almacenamiento previo al uso debe controlarse para que no se vea modificada la calidad del 
agua. 

d)   Deberá limitarse la entrada al medio ambiente de cualquier otro contaminante 
contenido en la autorización de vertido (Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Control Vertidos para la Protección del Dominio Público 
Hidráulico y, en todo caso, Anexo II del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y sus posteriores modificaciones). 
En el caso de que se trate de sustancias peligrosas deberá asegurarse el respecto a lo 
previsto en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental 
(NCAs) en el ámbito de la política de aguas. 

 
(…) 
 
15ª.- Atendiendo a lo previsto en Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, Decreto 

86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y Decreto 
185/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la 
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, este Consejo Insular de Aguas podrá alterar, cuando 
razones de interés general así lo aconsejen, el volumen de aguas regeneradas asociado a cada uso 
autorizado, quedando, en cualquier caso, todas las aguas regeneradas a la puesta a disposición para 
su reutilización con calidad adecuada al uso que se le asigne. (…)” 

 
Dicha autorización de reutilización, y de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 del 

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el Régimen Jurídico de la 
Reutilización de las Aguas Depuradas, actualmente derogado por el Real Decreto 1085/2024, de 22 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos 
reales decretos que regulan la gestión del agua, tiene el carácter de complementaria a la 
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precitada resolución recaída sobre el presente expediente núm. 2020/00002588D (JO/SE: 20 de 
julio de 2020), entiéndase autorización de vertido. 

 
Resultando que, en relación a la calidad del efluente de la EDAR “Montaña Blanca”, 

consta en el expediente la remisión períoca (trimestralmente) de los correspondientes informes 
analíticos, que incluyen los parámetros básicos, entre otros, de DOB5, DQO, S.S., Escherichia coli, 
Nemátodos intestinales, Turbidez, Taenia solium, Taenia saginata y Legionella spp, así como los 
oportunos volúmenes de producción (m3/d), comprobándose que la línea de agua operativa 
permite alcanzar los umbrales de calidad fijados en las resoluciones de autorización 
otorgadas por esta Administración hidráulica, tanto en la de vertido (aguas depuradas) como 
en la complementaria de reutilización (aguas regeneradas).   

 
Resultando que, en cuanto a la caracterización de los lodos generados en la EDAR 

“Montaña Blanca”, con una producción en torno a las 950 Tn al año (lodos generados: espesado, 
1,5-2,5 %, con mezcla de polielectrolito), consta en el expediente remisión por don Felipe Eugenio 
García González, en nombre y representación de EMAASL, mediante escrito con registro de entrada 
núm. 2021002716 de fecha 1 de febrero de 2021, del documento técnico identificado “Inspección 
voluntaria: caracterización básica preliminar de un residuo de lodo de EDAR para su 
evaluación y admisibilidad en vertederos de residuos no peligrosos” (Informe: MA 20/362), de 
enero de 2021, elaborado por la empresa “Labs & Technological Services AGQ S.L.” (AGQ Labs), 
suscrito por don José María Pérez Ramírez, Inspector Jefe de Residuos, con firma electrónica de 
fecha 28 de enero de 2021, correspondiente a una muestra de residuos tomadas con fecha 10 de 
noviembre de 2020 (mezcla de 15 alícuotas). Asimismo, consta en el expediente diversos albaranes 
de justificación de transporte de lodos por gestor autorizado al Complejo Medioambiental de 
Zurita. 

 
Resultando que, respecto a la nueva carga contaminante de las aguas residuales a 

tratar y calidad del nuevo efluente esperado tras la mezcla de caudales (QT=83 m3/h), y 
atendiendo a la justificación realizada en el documento técnico aportado, se estima que el aporte de 
lixiviados repercute un aumento del 47,8 % en la DQO y del 39,68 % en la DBO5, de forma que los 
nuevos valores promedio de operación resultarían de: 

 
• Afluente (entrada): DBO5 (631 mg/l); DQO (884 mg/l); S.S. (250 mg/l). 
• Efluente (salida): DBO5 (5,5 mg/l); DQO (33 mg/l); S.S. (3,5 mg/l). 
• Fango producido: 19044 kg MS/mes  
• Aireación requerida: 1.473.150 Nm3/mes (valor pico: 2094 Nm3/h) 
 
Los resultados esperados con las referidas condiciones de contorno, obtenidos mediante 

cálculo teórico a partir de los datos disponibles en la base de datos del SCADA de la EDAR y los 
aportados por el personal técnico de la misma, pueden resumirse en:  

 
• Se producirá un incremento de en torno a 1044 kg MS/mes. En principio esto implicaría 
aumentar los caudales de purga en unos 7 m3/día y el tiempo de funcionamiento de la 
centrifuga en unas 25 horas mes. En base a la información disponible ambas situaciones 
son perfectamente asumibles por la operativa de la instalación. 
• Derivado del aumento en la concentración de la DBO5, se producirá un pico significativo 
en la demanda de oxígeno requerido de aproximadamente 488,04 Nm3/h. En base a la 
información disponible, esta demanda es asumible por el sistema de aireación existente en 
la instalación. 
• En cuanto a la Carga Másica cabe esperar un incremento pico de 0,04 que entra dentro 
de los valores asumibles por el sistema. 
• La conductividad media de aporte a la entrada en la EDAR se sitúa en 1800 μS/cm, 
registrándose un pico máximo de 4190 μS/cm que se normalizaría aproximadamente a la 
s24 horas. 
 
En relación al lodo a generar, y de acuerdo con las estimaciones de cálculo realizadas en 

dicho documento técnico, podrían superarse los valores límite de cromo (17,49 mg/Kg MS) y 
níquel (13,71 mg/Kg MS) para la admisión del fango en vertedero. 

 
Resultando que, la viabilidad de inyección de lixiviados del CAZ en el caudal de agua 

residual urbana de alimentación a la EDAR Montaña Blanca estriba en garantizar, sin alterar 
las condiciones operativas de diseño de las líneas de agua (desbaste, desarenado-desengrasado, 



 

Página 7 de 15 

 

homogeneizador, sistema reactor biológico-decantación secundaria con recirculación de fango, 
filtración y desinfección) y de fango (acondicionamiento químico y deshidratación mecánica), el 
cumplimiento de los requisitos fijados en las resoluciones otorgadas por este CIAF, tanto en 
la de vertido (autorización de EDAR, aguas depuradas) como en la complementaria de reutilización 
(aguas regeneradas).  

 
Al respecto, deberá garantizarse que en el efluente de la planta (vertidos) no se 

incorporen sustancias tóxicas o peligrosas prohibidas en el Reglamento de Control de 
Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Decreto 
174/1994, de 29 de julio (artículo 5), y se garanticen las condiciones restrictivas previstas en el 
mismo (artículo 6).  

 
En relación a la reutilización, y dado que el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por 

el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas, ha sido 
recientemente derogado por el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión 
del agua (BOE núm. 256, de fecha 23 de octubre de 2024), deberá cumplirse el contenido 
establecido en el mismo en todo lo relativo a la reutilización de dicho recurso hídrico cuando el 
destino sea el uso agrario, conforme lo fijado en la Disposición transitoria única (apartado 4). En 
cualquier caso, y para el resto de usos, deberá atenderse a lo especificado en dicha Disposición 
transitoria en relación al calendario de adaptación de las instalaciones autorizadas a los nuevos 
requisitos de calidad establecidos en el nuevo reglamento, siempre y en todo caso antes del 31 de 
diciembre de 2028, no debiendo implicar el tratamiento de los lixiviados limitación alguna para 
el cumplimiento de las nuevas exigencias de calidad.   

 
Resultando que, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente, no se 

requiere variación en las obras o instalaciones afectas a la referida EDAR, por lo que el 
tratamiento en la misma de los lixiviados procedentes del CAZ, y atendiendo a la capacidad de 
tratamiento (caudal y carga de diseño) y pequeño volumen de lixiviados a inyectar (75 
m3/semana), se determina técnicamente viable siempre y cuando se garanticen las 
condiciones de contorno y recomendaciones recogidas en el nuevo documento técnico 
aportado y que sirve de base al expediente, y siempre que ello no dificulte la depuración o 
reutilización de las aguas, debiendo en todo caso garantizar el cumplimiento de los parámetros 
mínimos exigidos para el agua depurada (Decreto 174/1994) y para la reutilización según usos 
previstos. 

 
Visto el informe favorable emitido por el gerente de esta Administración hidráulica, don 

Domingo Montañez Montañez, de fecha 28 de octubre de 2025. 
 
Considerando lo dispuesto en la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, el 

Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico; 
el Decreto 185/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de la 
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura (ciclo: 2015-2021), actualmente derogado por el 
Decreto 139/2024, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el PHI-DHF (ciclo: 
2021-2027); el Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de 
Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico; el Real Decreto 1620/2007, de 7 de 
diciembre, por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas; 
actualmente derogado por el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión 
del agua; en materia de gestión y control de infraestructuras de producción industrial de 
agua, usos hidráulicos de tratamiento de depuración, saneamiento urbano y autónomo, 
depuración de aguas residuales y reutilización de aguas regeneradas y vertidos; y el Decreto 
120/2020, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Gestión del Riesgo de 
Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, actualmente derogado por el Decreto 
140/2024, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el PGRI-DHF (ciclo: 2021-
2027); así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y demás de pertinente aplicación. 

 
Considerando que, tal como prescribe la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, 

en su artículo 10, entre las funciones de los Consejos Insulares de Aguas se encuentra “… e) El 
otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, certificaciones y demás actos relativos a las 
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aguas…. g) La gestión y control del dominio público hidráulico, así como de los servicios públicos 
regulados en esta Ley…”. 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 62.1 de la citada Ley 12/1990, de Aguas, que 

recoge expresamente “… Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación 
del dominio público hidráulico y, en particular, el vertido de líquidos y de productos susceptibles de 
contaminar las aguas superficiales y subterráneas, requiere autorización administrativa…”, y 
asimismo lo establecido en el artículo 89.1 que prevé “… Los Consejos Insulares, atendiendo en su 
caso a lo establecido en la planificación, autorizaran la instalación de plantas de producción 
industrial de agua para posibilitar la satisfacción de las necesidades de consumo…’. 

 
Considerando las prescripciones establecidas en los artículos 160 y siguientes del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico de Canarias, aprobado por Decreto 86/2002, de 2 de 
julio, en relación con la producción industrial de agua y la infraestructura hidráulica, que recoge que 
“… Corresponderá a los Consejos Insulares de Aguas otorgar la autorización para la construcción o 
explotación de plantas de producción industrial de aguas destinadas al autoabastecimiento, 
entendiéndose por tales las promovidas por cualquier persona física o jurídica, siempre que vayan a 
ser aplicadas únicamente a la satisfacción de su propio consumo de agua …”. 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 77 “Depuración de aguas residuales y reutilización 

de aguas regeneradas” del documento normativo y determinaciones contenidas en el Plan 
Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, aprobado por Decreto 
185/2018, de 26 de diciembre (PHI-DHF), y en concreto en el Programa de Medidas propuesto que 
recoge como actuación complementaria (artículo 55 del Reglamento de la Planificación Hidrológica) 
instar la tramitación de autorizaciones de vertido para todas las depuradoras (código A.44. 
Tabla 329: Relación de actuaciones del Programa de Medidas clasificadas según su relación con la 
DMA). 

 
Considerando además lo dispuesto en el artículo 109 (Régimen jurídico de la reutilización) 

del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio. 

 
Considerando lo dispuesto en la Disposición transitoria única del Real Decreto 1085/2024, 

de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican 
diversos reales decretos que regulan la gestión del agua, que deroga el Real Decreto 1620/2007, de 
7 de diciembre, por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas 
Depuradas, la cual prevé en el apartado 4 “Los procedimientos administrativos relativos a 
concesiones de reutilización de agua iniciados y no resueltos a la entrada en vigor del reglamento 
que se aprueba destinados al uso agrario se deberán adaptar a los contenidos establecidos en este 
reglamento. Para el resto de los usos podrán seguir la tramitación establecida en la normativa 
anterior considerando el régimen transitorio establecido en los apartados anteriores.”   

 
Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 23 del Estatuto Orgánico del Consejo 

Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por Decreto 88/1994, de 27 de mayo, modificado por 
el Decreto 43/2007, de 27 de febrero, es función de la gerencia, entre otras “… 2. Proponer el 
otorgamiento de las concesiones y autorizaciones referentes a las aguas y cauces del dominio 
público, así como las correspondientes al establecimiento de desaladoras, depuradoras, redes de 
transporte, vertidos, establecimiento de servidumbre y deslindes y cualesquiera otras que no sean 
específicas de los órganos del Consejo de Aguas, así como proponer las resoluciones en aplicación 
de las normas reglamentarias en materia de policía de aguas y sus cauces…” 

 
Considerando que el Órgano competente para ‘…Otorgar las concesiones y 

autorizaciones referentes  a las aguas y cauces del dominio público de los expedientes que precisen 
trámite de información pública, a excepción del alumbramiento de aguas subterráneas para uso 
agrícola; así como las correspondientes al establecimiento de planta desaladoras, plantas 
depuradoras, redes de transporte, vertidos, establecimiento de servidumbre y deslindes …’, es la 
Junta de Gobierno de este Consejo Insular de Aguas, según lo dispuesto en el artículo 17.f) 
del Estatuto Orgánico del Consejo Insular, aprobado por Decreto 88/1994, de 27 de mayo, 
modificado por el Decreto 43/2007, de 27 de febrero. 

 
SE PROPONE: 
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PRIMERO: AUTORIZAR a la entidad mercantil “Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L.” 
la recogida y tratamiento de lixiviados procedentes del Complejo Ambiental de Zurita en la 
EDAR “Montaña Blanca”, situada en el paraje conocido como “Montaña Blanca” (Diseminado 
“Llanos del Dinero”), T.M. de Antigua, resultando MODIFICADA la resolución inicial recaída sobre 
el presente expediente núm. 2020/00002588D (expediente inicial núm. 01/99-P.DEP., formato 
físico), adoptada por acuerdo de la Junta de Gobierno del CIAF, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el día 20 de julio de 2020, por la que se autorizó a la entidad mercantil “Empresa Mixta 
de Aguas de Antigua, S.L.” la ampliación del plazo de explotación de dicho centro de 
producción industrial de agua, con destino de la totalidad del efluente a la reutilización con 
calidad adecuada al uso que se le asigne, estableciéndose las nuevas condiciones que se 
relacionan a continuación, sustituyendo al condicionado inicial: 

 
1ª.- Esta resolución se concede en precario, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el 

derecho de propiedad, siendo el titular responsable de los daños que pudieran producirse con 
motivo de las obras e instalaciones autorizadas, tanto a intereses públicos como privados, quedando 
obligado el titular a retirar, modificar o demoler las obras cuando la Administración hidráulica lo 
ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna. No podrá ser invocada para excluir 
o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el 
ejercicio de sus actividades. Asimismo, la resolución no exime de responsabilidad a su propietario, 
proyectista o director de la obra por las deficiencias estructurales de la instalación. 

 
2ª.- La presente resolución se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley Territorial 

12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 
 
3ª.- Las obras e instalaciones hidráulicas (EDAR) autorizadas son las definidas en la 

documentación técnica que sirve de base al expediente, constituida, en esencia, por los proyectos 
identificados como “Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanizaciones del Castillo y 
Nuevo Horizonte, en Montaña Blanca, Término Municipal de Antigua (Fuerteventura)”, de 
diciembre de 1998, y “Modificado del proyecto de construcción de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales Urbanizaciones del Castillo y Nuevo Horizonte, en Montaña Blanca, 
Término Municipal de Antigua (Fuerteventura)”, de marzo 2001, suscritos por el Ingeniero 
Técnico Industrial don Guillermo Franquis de León (Colegiado nº 1574), con visados nº 990099 de 
11 de enero de 1999 y nº 012871 de 7 de junio de 2001 (C.O.I.T.I. Las Palmas), respectivamente, y 
proyecto denominado “Secado solar de los fangos de la EDAR de El Castillo y Costa de 
Antigua”, suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Lluís Viver Pi-Suñer 
(Colegiado nº 8288), con visado nº 24258 de 13 de junio de 2006, además de la memoria valorada 
identificada como “Anejo único: Estado actual EDAR Montaña Blanca”, de junio de 2016, suscrita 
por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas doña Gema Azpeitia Soto, debiendo disponerse de toda 
la instrumentación de medida y control requerida para asegurar el correcto funcionamiento de la 
EDAR, que permita medir caudales, oxígeno disuelto en el reactor biológico, niveles de lámina de 
agua en unidades de proceso, etc., para actuar sobre bombeos, aireación, recirculación de lodos, 
etc.  

 
4ª.- La capacidad nominal de tratamiento de la EDAR se fija en 3000 m3/día (caudal 

medio: 125 m3/h; caudal punta: 375 m3/h) de agua residual urbana, de acuerdo con los datos de 
diseño recogidos en los proyectos referidos en la condición 3ª. 

 
5ª.- El plazo de duración de la autorización de explotación de la EDAR coincidirá con la 

vida útil de la instalación, hasta un máximo de QUINCE (15) AÑOS, que se contará a partir del día 
siguiente a la notificación de la presente resolución. 

 
6ª.- Las aguas depuradas/regeneradas deben cumplir los criterios de calidad según usos 

establecidos en el Anexo I.A del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece 
el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas (Uso Urbano: Calidad 1.2 
Servicios), debiendo cumplir los valores máximos admisibles (VMA), actualmente derogado por el 
Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del 
agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua, debiendo atender a lo 
previsto en el régimen transitorio, y siempre atendiendo al informe vinculante evacuado por la 
autoridad sanitaria al respecto. En cualquier caso, se deberá cumplir con lo dispuesto en el 
Decreto 174/1994, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la 
Protección del Dominio Público Hidráulico, y en particular se deberá garantizar que el efluente no 
supere los valores límites admisibles contenidos en su Anexo III, y que se recogen a continuación:   
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DBO5 (demanda biológica de oxígeno) Menor de 30 mg/l. 
Materias sedimentables Menor de 0,5 mg/l. 
Sólidos en suspensión, SS. Menor de 30 mg/l. 
DQO (demanda química de oxígeno) Menor de 160 mg/l. 
E. Coli. Menor de 1000 colonias/100 ml. 
 
Se deberá cumplir con la frecuencia mínima de muestreo y análisis de cada parámetro 

fijado en el Anexo I.B del precitado R.D. 1620/2007. En cualquier caso, se deberá presentar análisis 
mensual físico-químico y microbiológico del afluente y efluente, que deberá contener como mínimo 
los siguientes parámetros: afluente (CE, pH, DBO5, DQO, SS, amoníaco, nitratos, nitritos, etc.), 
efluente (CE, pH, SS, turbidez, DBO5, DQO, sólidos sedimentables, coliformes fecales E. Coli, 
Nematodos Intestinales (Ancylostoma, Trichuris y Ascaris), Legionella spp, salinidad, alcalinidad, 
carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, amoníaco, nitratos, nitritos, fosfatos, calcio, magnesio, 
potasio, sodio, NT, PT, etc.). Asimismo, se deberá comunicar mensualmente el volumen del agua 
depurada/regenerada. 

 
Asimismo, deberá cumplirse con los requisitos, tanto para los vertidos como para la EDAR,  

establecidos por la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
modificada por la Directiva 98/15/CE, traspuesta a la normativa española por el R.D. Ley 11/1995, el 
R.D. 509/1996, que lo desarrolla, y el R.D. 2116/1998 que modifica al anterior, que define los 
sistemas de recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas, especialmente con los 
requisitos previstos para los vertidos procedentes de EDAR mediante tratamiento secundario o 
proceso equivalente, respecto a concentración y porcentaje mínimo de reducción de los parámetros 
de DBO5, DQO y S.S. 

 
Dado que dicho Real Decreto 1620/2007 ha sido derogado por el Real Decreto 1085/2024, 

de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican 
diversos reales decretos que regulan la gestión del agua (BOE núm. 256, de fecha 23 de octubre de 
2024), deberá cumplirse el contenido establecido en el mismo en todo lo relativo a la reutilización de 
dicho recurso hídrico en el supuesto de que el destino pueda proponerse para uso agrario, conforme 
lo fijado en la Disposición transitoria única (apartado 4). En cualquier caso, y para el resto de usos, 
deberá atenderse a lo especificado en dicha Disposición transitoria en relación al calendario de 
adaptación de las instalaciones autorizadas a los nuevos requisitos de calidad establecidos en el 
nuevo reglamento, siempre y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2028. 

 
Al respecto, se deberá garantizar la compatibilidad de los usos dados al agua 

(depurada/regenerada) con los objetivos ambientales de la planificación hidrológica. 
 
En cualquier caso, deberá garantizarse que en el efluente de la planta (vertidos) no se 

incorporen sustancias tóxicas o peligrosas prohibidas en el Reglamento de Control de Vertidos para 
la Protección del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Decreto 174/1994, de 29 de julio 
(artículo 5), y se garanticen las condiciones restrictivas previstas en el mismo (artículo 6).  

 
7ª.- En cuanto a los fangos generados en la EDAR objeto de resolución, y previo 

espesamiento, deshidratación y secado, deberán evacuarse periódicamente por gestor 
autorizado, debiendo el titular de la presente resolución remitir mensualmente el correspondiente 
justificante de recogida expedido por dicho gestor, que deberá recoger, entre otros datos, fecha de 
actuación, cantidad de lodos retirados y destino final de los mismos, cumpliéndose en todo caso lo 
dispuesto en el documento normativo del Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de 
Fuerteventura vigente, en relación con la obligación de los titulares de instalaciones de depuración 
de aguas residuales de presentar ante este Organismo la información relativa a los lodos generados, 
y a la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector 
agrario, que recoge en su anexo I la información de la estación depuradora de aguas residuales a 
remitir.   

 
8ª.- Cualquier variación en las obras o instalaciones afectas a la referida EDAR, así 

como la ejecución de obra nueva o instalaciones no contempladas en los proyectos referidos en la 
condición 3ª o en la presente resolución, precisarán de nueva autorización administrativa. 

 
9ª.- El titular de la resolución queda obligado a conservar las obras e instalaciones 

afectas a la EDAR en óptimas condiciones de uso y correcto estado de funcionamiento, realizando 
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a su costa las reparaciones que sean precisas. Al respecto, se deberá prestar especial atención a 
las fugas o pérdidas de agua y daños en las estructuras, quedando el titular obligado a la 
conservación, regeneración, reposición y mejora de las condiciones medioambientales del 
entorno. 

  
10ª.- La falta de utilización durante un (1) año de las instalaciones autorizadas, sin causa 

justificada, será motivo de caducidad de las mismas. Corresponde al CIAF calificar las causas 
alegadas por el titular para justificar la falta de uso de las instalaciones. A este objeto, el titular 
queda obligado, antes del transcurso de un año, a poner en conocimiento las circunstancias que 
motivan la falta de uso de las instalaciones. Si esta Administración hidráulica considera inadecuadas 
las causas alegadas por el titular, se incoará el oportuno expediente de extinción de la 
autorización de aquellas. 

 
11ª.- No podrá utilizarse para un uso distinto a la depuración de las aguas residuales 

generadas en los ámbitos de las aglomeraciones urbanas de Caleta de Fustes (El Castillo) y Costa 
de Antigua (Nuevo Horizonte), T.M. de Antigua.  

 
Como excepcionalidad, se permite la recogida y tratamiento de lixiviados procedentes 

del Complejo Ambiental de Zurita (CAZ), fijando un volumen máximo de 300 m3/mes (75 
m3/semana), y una carga contaminante máxima igual o inferior a la correspondiente a la 
caracterización considerada en el documento técnico denominado “Viabilidad técnica para el 
aporte de lixiviados de vertedero en la EDAR Montaña Blanca (EMAA)”, de julio de 2022, 
suscrito por don Marcos Gil Lodos, debiendo garantizar las condiciones de contorno y 
recomendaciones recogidas en dicho documento técnico, que sirve de base al expediente, y 
siempre que ello no dificulte la depuración o reutilización de las aguas. 

 
Dado que se propone la reutilización de todo el efluente como agua de riego, se deberá 

atender a la resolución recaída sobre el expediente núm. 2019/00038018L (Expediente núm. 
03/14-RAD, formato físico), adoptada por acuerdo de la Junta de Gobierno del CIAF, en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2021, sirviendo de base el proyecto “Reutilización 
de aguas depuradas procedentes de la estación depuradora de aguas residuales Montaña Blanca”, 
de mayo de 2014, suscrito por el ingeniero técnico de obras públicas don Óscar Rodríguez 
Hernández (Colegiado nº 15.241), teniendo dicha resolución el carácter de complementaria a la 
presente autorización.   

 
12ª.- El personal del CIAF o aquel que debidamente acreditado actúe por orden del mismo, 

tendrá acceso a las instalaciones para cuantos análisis, inspecciones, comprobaciones u 
operaciones sean necesarias, así como contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones 
impuestas. 

 
13ª.- Deberán tomarse las medidas oportunas para evitar el vertido sobre el terreno de 

agua residual bruta o sin la depuración suficiente en caso de paradas de emergencia, que deberán 
consistir en los oportunos equipos de reserva en el proceso, disponibilidad de grupos electrógenos 
auxiliares para afrontar cortes imprevistos de la red eléctrica, capacidad para almacenar los 
volúmenes de agua residual que se estimen oportunos, así como disponer de un stock suficiente de 
las piezas más sensibles de los equipos críticos del proceso. El no haberse previsto este conjunto 
de medidas no puede utilizarse como justificación para la realización de vertidos directamente sobre 
el terreno del agua sin depurar. 

 
14ª.- En el supuesto de producirse el cese de la actividad o el abandono de las 

instalaciones, deberá presentarse obligatoriamente un Plan de Desmantelamiento de las mismas, 
de forma que se garantice que las estructuras residuales permanentes, una vez desmanteladas, no 
supongan riesgo para la seguridad de las personas, las infraestructuras o el medio ambiente. 

 
15ª.- En el plazo de QUINCE (15) DÍAS, contado a partir del día siguiente a la notificación 

de la presente resolución, se deberá comunicar el nombre del Técnico que ha de dirigir la 
explotación, así como documento de aceptación del mismo de encargo de dirección. 

 
16ª.- El titular de la presente resolución viene obligado a comunicar por escrito la 

transmisión de la misma, acreditando este extremo por cualquier medio válido en derecho. 
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17ª.- Esta resolución es independiente de las que deban obtenerse de otros Organismos o 
Corporaciones. 

 
18ª.- Terminado el plazo de la resolución o declarada la caducidad de la misma, el titular de 

esta queda obligado a desmontar, a su costa, las instalaciones autorizadas. 
 
19ª.- El incumplimiento de una cualquiera de las anteriores condiciones será causa de la 

caducidad de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Notificar a la entidad mercantil interesada la presente resolución.>> 

 
No formulándose más intervenciones, sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, 
por unanimidad de todos los presentes, se acuerda:  

 
PRIMERO: AUTORIZAR a la entidad mercantil “Empresa Mixta de Aguas de Antigua, 

S.L.” la recogida y tratamiento de lixiviados procedentes del Complejo Ambiental de 
Zurita en la EDAR “Montaña Blanca”, situada en el paraje conocido como “Montaña Blanca” 
(Diseminado “Llanos del Dinero”), T.M. de Antigua, resultando MODIFICADA la resolución 
inicial recaída sobre el presente expediente núm. 2020/00002588D (expediente inicial núm. 
01/99-P.DEP., formato físico), adoptada por acuerdo de la Junta de Gobierno del CIAF, en 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de julio de 2020, por la que se autorizó a la 
entidad mercantil “Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L.” la ampliación del plazo de 
explotación de dicho centro de producción industrial de agua, con destino de la totalidad 
del efluente a la reutilización con calidad adecuada al uso que se le asigne, 
estableciéndose las nuevas condiciones que se relacionan a continuación, sustituyendo 
al condicionado inicial: 

 
1ª.- Esta resolución se concede en precario, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el 

derecho de propiedad, siendo el titular responsable de los daños que pudieran producirse con 
motivo de las obras e instalaciones autorizadas, tanto a intereses públicos como privados, quedando 
obligado el titular a retirar, modificar o demoler las obras cuando la Administración hidráulica lo 
ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna. No podrá ser invocada para excluir 
o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el 
ejercicio de sus actividades. Asimismo, la resolución no exime de responsabilidad a su propietario, 
proyectista o director de la obra por las deficiencias estructurales de la instalación. 

 
2ª.- La presente resolución se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley Territorial 

12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 
 
3ª.- Las obras e instalaciones hidráulicas (EDAR) autorizadas son las definidas en la 

documentación técnica que sirve de base al expediente, constituida, en esencia, por los proyectos 
identificados como “Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanizaciones del Castillo y 
Nuevo Horizonte, en Montaña Blanca, Término Municipal de Antigua (Fuerteventura)”, de 
diciembre de 1998, y “Modificado del proyecto de construcción de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales Urbanizaciones del Castillo y Nuevo Horizonte, en Montaña Blanca, 
Término Municipal de Antigua (Fuerteventura)”, de marzo 2001, suscritos por el Ingeniero 
Técnico Industrial don Guillermo Franquis de León (Colegiado nº 1574), con visados nº 990099 de 
11 de enero de 1999 y nº 012871 de 7 de junio de 2001 (C.O.I.T.I. Las Palmas), respectivamente, y 
proyecto denominado “Secado solar de los fangos de la EDAR de El Castillo y Costa de 
Antigua”, suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Lluís Viver Pi-Suñer 
(Colegiado nº 8288), con visado nº 24258 de 13 de junio de 2006, además de la memoria valorada 
identificada como “Anejo único: Estado actual EDAR Montaña Blanca”, de junio de 2016, suscrita 
por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas doña Gema Azpeitia Soto, debiendo disponerse de toda 
la instrumentación de medida y control requerida para asegurar el correcto funcionamiento de la 
EDAR, que permita medir caudales, oxígeno disuelto en el reactor biológico, niveles de lámina de 
agua en unidades de proceso, etc., para actuar sobre bombeos, aireación, recirculación de lodos, 
etc.  

 
4ª.- La capacidad nominal de tratamiento de la EDAR se fija en 3000 m3/día (caudal 

medio: 125 m3/h; caudal punta: 375 m3/h) de agua residual urbana, de acuerdo con los datos de 
diseño recogidos en los proyectos referidos en la condición 3ª. 
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5ª.- El plazo de duración de la autorización de explotación de la EDAR coincidirá con la 

vida útil de la instalación, hasta un máximo de QUINCE (15) AÑOS, que se contará a partir del día 
siguiente a la notificación de la presente resolución. 

 
6ª.- Las aguas depuradas/regeneradas deben cumplir los criterios de calidad según usos 

establecidos en el Anexo I.A del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece 
el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas (Uso Urbano: Calidad 1.2 
Servicios), debiendo cumplir los valores máximos admisibles (VMA), actualmente derogado por el 
Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del 
agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua, debiendo atender a lo 
previsto en el régimen transitorio, y siempre atendiendo al informe vinculante evacuado por la 
autoridad sanitaria al respecto. En cualquier caso, se deberá cumplir con lo dispuesto en el 
Decreto 174/1994, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la 
Protección del Dominio Público Hidráulico, y en particular se deberá garantizar que el efluente no 
supere los valores límites admisibles contenidos en su Anexo III, y que se recogen a continuación:   

 
DBO5 (demanda biológica de oxígeno) Menor de 30 mg/l. 
Materias sedimentables Menor de 0,5 mg/l. 
Sólidos en suspensión, SS. Menor de 30 mg/l. 
DQO (demanda química de oxígeno) Menor de 160 mg/l. 
E. Coli. Menor de 1000 colonias/100 ml. 
 
Se deberá cumplir con la frecuencia mínima de muestreo y análisis de cada parámetro 

fijado en el Anexo I.B del precitado R.D. 1620/2007. En cualquier caso, se deberá presentar análisis 
mensual físico-químico y microbiológico del afluente y efluente, que deberá contener como mínimo 
los siguientes parámetros: afluente (CE, pH, DBO5, DQO, SS, amoníaco, nitratos, nitritos, etc.), 
efluente (CE, pH, SS, turbidez, DBO5, DQO, sólidos sedimentables, coliformes fecales E. Coli, 
Nematodos Intestinales (Ancylostoma, Trichuris y Ascaris), Legionella spp, salinidad, alcalinidad, 
carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, amoníaco, nitratos, nitritos, fosfatos, calcio, magnesio, 
potasio, sodio, NT, PT, etc.). Asimismo, se deberá comunicar mensualmente el volumen del agua 
depurada/regenerada. 

 
Asimismo, deberá cumplirse con los requisitos, tanto para los vertidos como para la EDAR,  

establecidos por la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
modificada por la Directiva 98/15/CE, traspuesta a la normativa española por el R.D. Ley 11/1995, el 
R.D. 509/1996, que lo desarrolla, y el R.D. 2116/1998 que modifica al anterior, que define los 
sistemas de recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas, especialmente con los 
requisitos previstos para los vertidos procedentes de EDAR mediante tratamiento secundario o 
proceso equivalente, respecto a concentración y porcentaje mínimo de reducción de los parámetros 
de DBO5, DQO y S.S. 

 
Dado que dicho Real Decreto 1620/2007 ha sido derogado por el Real Decreto 1085/2024, 

de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican 
diversos reales decretos que regulan la gestión del agua (BOE núm. 256, de fecha 23 de octubre de 
2024), deberá cumplirse el contenido establecido en el mismo en todo lo relativo a la reutilización de 
dicho recurso hídrico en el supuesto de que el destino pueda proponerse para uso agrario, conforme 
lo fijado en la Disposición transitoria única (apartado 4). En cualquier caso, y para el resto de usos, 
deberá atenderse a lo especificado en dicha Disposición transitoria en relación al calendario de 
adaptación de las instalaciones autorizadas a los nuevos requisitos de calidad establecidos en el 
nuevo reglamento, siempre y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2028. 

 
Al respecto, se deberá garantizar la compatibilidad de los usos dados al agua 

(depurada/regenerada) con los objetivos ambientales de la planificación hidrológica. 
 
En cualquier caso, deberá garantizarse que en el efluente de la planta (vertidos) no se 

incorporen sustancias tóxicas o peligrosas prohibidas en el Reglamento de Control de Vertidos para 
la Protección del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Decreto 174/1994, de 29 de julio 
(artículo 5), y se garanticen las condiciones restrictivas previstas en el mismo (artículo 6).  

 
7ª.- En cuanto a los fangos generados en la EDAR objeto de resolución, y previo 

espesamiento, deshidratación y secado, deberán evacuarse periódicamente por gestor 
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autorizado, debiendo el titular de la presente resolución remitir mensualmente el correspondiente 
justificante de recogida expedido por dicho gestor, que deberá recoger, entre otros datos, fecha de 
actuación, cantidad de lodos retirados y destino final de los mismos, cumpliéndose en todo caso lo 
dispuesto en el documento normativo del Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de 
Fuerteventura vigente, en relación con la obligación de los titulares de instalaciones de depuración 
de aguas residuales de presentar ante este Organismo la información relativa a los lodos generados, 
y a la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector 
agrario, que recoge en su anexo I la información de la estación depuradora de aguas residuales a 
remitir.   

 
8ª.- Cualquier variación en las obras o instalaciones afectas a la referida EDAR, así 

como la ejecución de obra nueva o instalaciones no contempladas en los proyectos referidos en la 
condición 3ª o en la presente resolución, precisarán de nueva autorización administrativa. 

 
9ª.- El titular de la resolución queda obligado a conservar las obras e instalaciones 

afectas a la EDAR en óptimas condiciones de uso y correcto estado de funcionamiento, realizando 
a su costa las reparaciones que sean precisas. Al respecto, se deberá prestar especial atención a 
las fugas o pérdidas de agua y daños en las estructuras, quedando el titular obligado a la 
conservación, regeneración, reposición y mejora de las condiciones medioambientales del 
entorno. 

  
10ª.- La falta de utilización durante un (1) año de las instalaciones autorizadas, sin causa 

justificada, será motivo de caducidad de las mismas. Corresponde al CIAF calificar las causas 
alegadas por el titular para justificar la falta de uso de las instalaciones. A este objeto, el titular 
queda obligado, antes del transcurso de un año, a poner en conocimiento las circunstancias que 
motivan la falta de uso de las instalaciones. Si esta Administración hidráulica considera inadecuadas 
las causas alegadas por el titular, se incoará el oportuno expediente de extinción de la 
autorización de aquellas. 

 
11ª.- No podrá utilizarse para un uso distinto a la depuración de las aguas residuales 

generadas en los ámbitos de las aglomeraciones urbanas de Caleta de Fustes (El Castillo) y Costa 
de Antigua (Nuevo Horizonte), T.M. de Antigua.  

 
Como excepcionalidad, se permite la recogida y tratamiento de lixiviados procedentes 

del Complejo Ambiental de Zurita (CAZ), fijando un volumen máximo de 300 m3/mes (75 
m3/semana), y una carga contaminante máxima igual o inferior a la correspondiente a la 
caracterización considerada en el documento técnico denominado “Viabilidad técnica para el 
aporte de lixiviados de vertedero en la EDAR Montaña Blanca (EMAA)”, de julio de 2022, 
suscrito por don Marcos Gil Lodos, debiendo garantizar las condiciones de contorno y 
recomendaciones recogidas en dicho documento técnico, que sirve de base al expediente, y 
siempre que ello no dificulte la depuración o reutilización de las aguas. 

 
Dado que se propone la reutilización de todo el efluente como agua de riego, se deberá 

atender a la resolución recaída sobre el expediente núm. 2019/00038018L (Expediente núm. 
03/14-RAD, formato físico), adoptada por acuerdo de la Junta de Gobierno del CIAF, en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2021, sirviendo de base el proyecto “Reutilización 
de aguas depuradas procedentes de la estación depuradora de aguas residuales Montaña Blanca”, 
de mayo de 2014, suscrito por el ingeniero técnico de obras públicas don Óscar Rodríguez 
Hernández (Colegiado nº 15.241), teniendo dicha resolución el carácter de complementaria a la 
presente autorización.   

 
12ª.- El personal del CIAF o aquel que debidamente acreditado actúe por orden del mismo, 

tendrá acceso a las instalaciones para cuantos análisis, inspecciones, comprobaciones u 
operaciones sean necesarias, así como contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones 
impuestas. 

 
13ª.- Deberán tomarse las medidas oportunas para evitar el vertido sobre el terreno de 

agua residual bruta o sin la depuración suficiente en caso de paradas de emergencia, que deberán 
consistir en los oportunos equipos de reserva en el proceso, disponibilidad de grupos electrógenos 
auxiliares para afrontar cortes imprevistos de la red eléctrica, capacidad para almacenar los 
volúmenes de agua residual que se estimen oportunos, así como disponer de un stock suficiente de 
las piezas más sensibles de los equipos críticos del proceso. El no haberse previsto este conjunto 
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de medidas no puede utilizarse como justificación para la realización de vertidos directamente sobre 
el terreno del agua sin depurar. 

 
14ª.- En el supuesto de producirse el cese de la actividad o el abandono de las 

instalaciones, deberá presentarse obligatoriamente un Plan de Desmantelamiento de las mismas, 
de forma que se garantice que las estructuras residuales permanentes, una vez desmanteladas, no 
supongan riesgo para la seguridad de las personas, las infraestructuras o el medio ambiente. 

 
15ª.- En el plazo de QUINCE (15) DÍAS, contado a partir del día siguiente a la notificación 

de la presente resolución, se deberá comunicar el nombre del Técnico que ha de dirigir la 
explotación, así como documento de aceptación del mismo de encargo de dirección. 

 
16ª.- El titular de la presente resolución viene obligado a comunicar por escrito la 

transmisión de la misma, acreditando este extremo por cualquier medio válido en derecho. 
 
17ª.- Esta resolución es independiente de las que deban obtenerse de otros Organismos o 

Corporaciones. 
 
18ª.- Terminado el plazo de la resolución o declarada la caducidad de la misma, el titular de 

esta queda obligado a desmontar, a su costa, las instalaciones autorizadas. 
 
19ª.- El incumplimiento de una cualquiera de las anteriores condiciones será causa de la 

caducidad de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Notificar a la entidad mercantil interesada la presente resolución. 
 
El presente acto administrativo pone fin a la vía administrativa, y en consecuencia 

podrá ser recurrido potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado o 
ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ante los 
Juzgados de lo contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen 
los artículos 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
En su caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto. 

 
 El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes. Transcurrido 

dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, 
en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. 

 
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses 

contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto.  
 

Y para que así conste y surta efectos expido la presente de orden y con el Visto Bueno del Sr. 
Vicepresidente, haciendo la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a reserva de los términos que 
resulten de la aprobación del acta de la sesión. 
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